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Modernizacja szatni na zapleczu stadionu
na terenie Osrodka Sportu i Rekreaciji
w Dzialnicy Ursus, ul.Sosnkowskiego 3, Warszawa
dz. nrew. 31/7. obreb 21112

ETAP:  PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:
Osrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy
w Dzielnicy Ursus
ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa
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Projekt.: | mgrinz. Jacek Sapieja
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