20x2,8/20x2,8

20x2,8/20x2,8

25x3,5/20x2,8/16x2,2

T
25x3,5/20x2,8 | el

N\
20x2,8/20x2,8

20x2,8/20x2,8 |

N

20x2,8/20x2

8/16x2,2,

5

20x2,8/20x2,8

N
<
N N

>

32x4,0/25x3,5/20x2,8

20x2,8/20x2,8

|/“ 25x3,5

20x2,8/20x2,8

40x4,0

— -

istn. przyt. wody

20x2,8

ZESTAW WODOMIERZOWY Z

ZAWOREM ANTYSKAZENIOWYM

32x4,0/20x2,8

e cw i cyrk.

32x4,0/20x2,8

istn. inst.

LEGENDA:

— woda ciepfa

— woda zimna

— cyrkulacja

e¢° — zawdr requlacyjny TA—Therm

@©2) - numeracja pom.

32x4,0/25x3,5/20x2,8 — ¢rednice : woda zimna/ciepta/cyrkulacja

UWAGI:

Wykona¢ drzwiczki rewizyjne na dojsciach do zawordw.

Modernizacja szatni na zapleczu stadionu
na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji
w Dzialnicy Ursus, ul.Sosnkowskiego 3, Warszawa
dz. nrew. 31/7. obreb 21112

ETAP:  PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:
Osrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy
w Dzielnicy Ursus
ul. Sosnkowskiego 3, 02495 Warszawa

Woznicki, Zdanowicz
' ARCHITEKTC |

— 02-555 Warszawa, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6

AUTORZY:

Projekt.: |mgr inz. Maria Ignaczewska
nr upr. St-121/86

AKSONOMETRIA WODY

branza: | SANITARNA
data: lipiec 2014 T_S_m_ b.s.

S-03




